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Prufbericht 03.07.2023
Auftragsnummer: 2306/0738 Priifbericht Version: 1
Untersuchungsbeginn: 2023-06-29 Probennehmer: Frau Untereiner iPN
Auftragsart: Untersuchung von Badegewéasser nach BadegVO.

Probennummer: 230626/0136

Obiekt: Waldsee

Entnahmestelle/EDV-Nummer: Nordufer am Badestrand

Probenbezeichnung: Oberflachengewasser Entnahmedatum/-zeit: 2023-06-29 12:40
Art der Probennahme: Schopfprobe DIN Untersuchungsende: 2023-07-03

38402-12:1985-06

Parameter Dimension |Messwert Richtwert Priifverfahren

Vor Ort Parameter

Trabung, qualitativ schwach trib DIN EN ISO 7027:2000-04
Farbung, qualitativ leicht gelblich DIN EN ISO 7887:2012-04
Geruch ohne DIN EN 1622:2006-10,
Anh. C
Leitfahigkeit bei 20°C pS/cm 220 DIN EN 27888:1993-11
pH-Wert 8,65 DIN EN ISO 10523:2012-04
Temperatur bei Entnahme °C 24,8 DIN 38404-4:1976-12
Mikrobiologische Parameter
Escherichia coli KBE/100ml <15 500 DIN EN ISO
9308-3:1999-07
Enterokokken KBE/100ml 15 200 DIN EN ISO
7899-1:1999-07
Pseudomonas aeruginosa KBE/100ml 0 DIN EN ISO 16266:2008-05
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* Untersuchung im akkreditierten Kooperationslabor
iPN: interner Probennehmer

Alexandre Scheid
(Laborleitung SWW-Labor)
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2 Nicht akkreditiertes Priifverfahren.
ePN: externer eingebundener Probennehmer

Ohne schriftiche Genehmigung des SWW-Labors diirfen die Prifberichte nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die o0.g. Prifgegenstande und die beauftragten Parameter.
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